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OGGETTO: Mancato funzionamento ascensore Poliambulatorio ASP, sito nel Comune di Ustica - Largo
Gran Guardia.

In riscontro alla mail del 31.01.2022 con la quale si chiedono informazioni sullo stato dell’arte
dell’ascensore del Poliambulatorio di Ustica si rappresenta quanto segue:

Il mancato funzionamento dell’impianto elevatore matr. 99/100846/PA ¢ stato causato dal
danneggiamento irreversibile della centralina oleodinamica dell’ascensore. Questo ha generato lo
sversamento di olio in fossa che misto ad acqua ha formato un rifiuto speciale.

A fine dicembre ¢ stata incaricata una ditta che ha effettuato il prelievo della sostanza (effettuata il
21.12.2021 e consegnata in laboratorio il 23.12.2021) per essere successivamente analizzata per
I’assegnazione del codice CER per lo smaltimento del rifiuto.

Il giorno 14.01.2022 ¢ stato effettuato I’espurgo della fossa, lavaggio e disinfestazione del vano
ascensore che ha dato la possibilita alla ditta di manutenzione di accedere in fondo fossa per iniziare

I’intervento di riparazione.



Gia sono stati sostituiti alcuni componenti dell’impianto: pattini dell’arcata, serraggio di tutta |’arcata,
revisione dell’impianto elettrico/luce del vano corsa, ammortizzatore in fossa, tiranti funi in fossa ed
altro.

La ditta di manutenzione ha gia ordinato la centralina oleodinamica (specifica per quell’impianto) in
consegna nella prima settimana di febbraio. Per il montaggio occorrono circa 3 / 4 ore lavorative.
Pertanto nella misura in cui la consegna della centralina sara puntuale, gia dalla prossima settimana
I’impianto tornera a funzionare in sicurezza.

Palermo 01.02.2022

Il Direttore Amministrativo irettoge Generale
Dott. Nora Virga
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